
Teknisk-hygiejnisk vandværkstilsyn   

  

  
 

 
 Natur og miljø 

 
Rådhuspladsen 1 
3300 Frederiksværk 
Telefon 4778 4000 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 
 

 
Tilsynsrapport 
 
 

Kommune Halsnæs Kommune  

Sags id.      

Vandværk Halsnæs Vandforsyning  

Jupiter id 83828     

Tilsynsdato 27. oktober 2022  

Repræsentant vandværket David Ipsen  
      

Tilsynsførende Louise Just Johansen  

       
        

Skema 1 – Stamdata       

Bemærkninger Ja:  Nej: x  

Skema 2 – Baggrundsdata       

Bemærkninger Ja:  Nej: x  

Skema 3 – Produktion       

Bemærkninger Ja:  Nej: x  
Skema 4 – Distribution      

Bemærkninger Ja:  Nej: x  

Skema 5 – Indvinding      

Bemærkninger Ja: x Nej:    

      
 
Generelle bemærkninger: Værket fremtræder nyt og velfungerende.  
 
Tilstøbning af rørgennemføringer bør foretages i flere af boringerne, for at undgå dyr og insekter i 
boringshuse og brønde. 
 
 
Beliggenhed: Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Louise Just Johansen 
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STAMDATA  Skema 1 
 
Vandforsyningens navn Halsnæs Vandforsyning 

 
Vandforsyningens CVR/P-nr. 67578317 

Anlæggets navn Halsnæs Vandforsyning 

Adresse Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested 

Kontaktperson David Ipsen 

Formand for anlægget/forsyningschef Ole Wedel 

Telefonnummer til formand / kontaktperson  

Jupiter ID 83828 

Indvindingstilladelse (m3/år, udløbsdato) Samlet 640.000 m3 udløber 2046 

Indvinding seneste år (2021) 544.851 m3  

Antal kunder, opgjort efter antal målere 5499 (2021) 

Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling (se §13 i 
bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn): 

Angiv steder og bemærkninger: 
 
Forsyningsområdet er inddelt i 12 områder og der er 
udvalgt 2 prøvetagningssteder i hvert område. 
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BAGGRUNDSDATA  Skema 2 
 
Grænseværdier for mikrobiologiske 
eller kemiske parametre for 
vandkvaliteten på drikkevandet er 
overholdt: 

 
 
Ja: x 

 
 
Nej: 

Angiv omfang og tidspunkt for evt. overskridelse samt 
gennemførte foranstaltninger og bemærkninger hertil 

Ledelsessystemer: Ja: x Nej: Bemærkninger vedr. ledelsessystemer: Thetys 

Er lovpligtigt kontrolprogram 
gennemført og er det fulgt? 

Ja: x Nej: Resultat af kontrolprogram: 

Foreligger egen tilstandsrapport? Ja: Nej: x Dato og bemærkninger: 

Foreligger tilstandsrapport fra 
eksterne rådgivere 

Ja: Nej: x Dato og bemærkninger: 

Har vandforsyningen en 
beredskabsplan 

Ja: x Nej: Bemærkninger:  Er under opdatering 

Kan vandforsyningsanlægget 
nødforsynes med vand? 

Ja: x Nej: Bemærkninger: Delvis fra Halsnæs Forsyning ca. 30 
m3/t 

Navn/adresse på evt. 
vandforsyningsanlæg, fra hvilket der 
importeres vand 

  Mulighed for udveksling - men ikke egentlig import fra 
Halsnæs Forsyning. 

Kan vandforsyningsanlægget 
nødforsynes med strøm: 

Ja: x Nej: Bemærkninger: Nødforsyning på vandværket og drift 
på 3 boringer. 

Foreligger vedligeholdelsesplan 1 Ja: x Nej: Bemærkninger: 
En del af ledelsessystemet Thetys. 

Har kommunen udarbejdet en 
indsatsplan: 

Ja: x Nej:  

Er den kommunale indsatsplan fulgt Ja: x Nej:  
 

Overholder anlægget 
underretningsforpligtelserne til 
kommunalbestyrelsen 2 

Ja: x Nej: Bemærkninger: 

Dato for sidste godkendte takstblad   December 2021 
Dato for sidste information sendt til 
forbrugerne 

  Hjemmeside ajourføres regelmæssigt. 

 
 

 

                                                
1 Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: Boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og 
ledningsnet 
2 Information til forbrugerne om vandets kvalitet jf. §28 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
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PRODUKTION Skema 3 

VANDVÆRKSBYGNINGEN  

 

Aflåst: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Indhegnet: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikret mod hærværk / terror: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Luftindtag og ventilation 

beskyttet: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Vandværket er etableret i 2012 og fremtræder nyt og veldrevet. 

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND 

Udv. Vedligeholdelse af bygning:   God: x Acceptabel: Dårlig: 

Ind. Vedligeholdelse af bygning:   God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumper………Antal: - 
Alder: I boringerne 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Rentvandspumper……Antal: 8 
Alder: 10 år 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Interne pumper……Antal: 2 
Alder: 10 år. (skyllepumper) 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Hydrofor………………..Antal: - Ja: Nej: x God: Acceptabel: Dårlig: 

Størrelse på Hydrofor:  

Placering / mærkning af 
prøvetagningshane: 

  God:x Acceptabel: Dårlig: 

Hjælpemaskiner fx kompressor:   God:x Acceptabel: Dårlig: 

Vandmåler Råvand:     Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandmåler Skyllevand:     Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
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Vandmåler Afgang:     Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

SRO-anlæg: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Affugtningsanlæg: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Andre instrumenter, fx 
onlinemåling mv.: 

Ja:x Nej: Hvilke: Ilt, turbiditet, pH. 

 

Tilbageløbsventiler og 
styreorganer: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Afløbsforhold:   God: x Acceptabel: Dårlig: 

Sikring mod optrængning af 
kloakvand: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Sikring mod indtrængning af 
regnvand: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Synlige rør:   God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Mindre anlæg mod fluer/myg. Der er opsat en affugter. 

 

Der er kulfilter på vandværkets udluftning, fordi der dannes svovlbrinte i forbindelse med beluftningen af 

vandet. 
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Der er gjort klar til indsætning af rør som atomledning.  

ILTNING / FILTERANLÆG 

Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja: x Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Type Iltningsanlæg: Bundbeluftning. 2 selvstændige linier – max vandbehandling er 70 m3/t pr. linje. 

 

Iltningsanlæg: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Iltningsaggregater: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Reaktionsbassin: Ja: Nej: x God: Acceptabel: Dårlig: 

Åbne filteranlæg: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Trykfilteranlæg: Ja: Nej: x God: Acceptabel: Dårlig: 

Er der etableret rottespærre: Ja: Nej: x  

Anden Vandbehandling: 

Bemærkninger: 2 kompressorer til beluftning, og 1 til filterskylning.  
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Filtrering med recirkulering, der er to indløb i hvert filter (det lave er første indløb og det høje er 

recirkuleringen). 

Et havari på det ene iltningsspor har medført, at vandværket forventer at skulle ændre i driften og på sigt 

udvide værket. 

 
 

RENTVANDSBEHOLDER 

Betontank under jorden, udenfor bygningen. 

 

Rentvandsbeholder: Ja: x Nej:  

Beliggenhed over terræn: Ja: Nej: x  

Volumen (m³): 2 x 500m3. Driftes som en beholder på 1.000m3. De to tanke kan adskilles og de er 

etableret med naturlig cirkulering af vandet, så dødt vand undgås. 

Indhegnet: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætliggende beplantning og/eller 
trærødder: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udvendig vedligeholdelse: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Indvendig vedligeholdelse: God: x Acceptabel Dårlig: 

Dato for seneste indvendige inspektion: Hvert 5.år – skal tjekkes i 2023 
Beholderinspektion udført af (person): 
Fri for utætheder (synlige): Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Aflåst låge eller lem Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætsluttende låg: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Ventilations åbning beskyttet: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarm for høj vandstand: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarm for lav vandstand: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Overløbsrør beskyttet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Er der prøveudtagningshaner Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
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Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente 
vand: 

Ja: x Nej: Type: 

Bemærkninger: 

Der er etableret en brandhane ved porten, den er etableret efter aftale med beredskabet, samtidig med at 

andre haner kunne nedlægges. Der er godt samarbejde med beredskabet. 

 

Adgang til rentvandsbeholderne er inde på vandværket. 

 

SKYLLEVAND 

Skyllefrekvens: 1-2 skyl pr. uge. 

Skylning med rent vand ( x )   råvand  (   ) 

Bundfældningsbassin: Ja: x Nej: Henstand i timer: ca. 17 timer 

Indhegnet: Ja: x Nej God: x Acceptabel: Dårlig: 

Aflåst låge: Ja: x Nej God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udledning af skyllevand Ja: x Nej God: x Acceptabel: Dårlig: 

Genbrug af skyllevand: Ja: Nej: x God: Acceptabel: Dårlig: 

Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand: Kendes ikke 

Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder 

okkerslam: 

Tanken er blevet tømt i 2020. Slam 

afleveret til RGS.  

Bemærkninger: Skyllevandet pumpes til kloak efter henstand. Tanken tømmes i løbet af 16 timer. 
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DISTRIBUTION Skema 4 

 

Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, til hvilket der 

eksporteres vand: 

Beskeden udveksling med Halsnæs Forsyning 

VANDTÅRN / HØJDEBEHOLDER – Der er ingen højdebeholder 

Vandtårn / Højdebeholder: Ja: Nej:    

Mulighed for prøvetagning på vandtårn: Ja: Nej:    

Tætsluttende tag/låg: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Indhegnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Aflåst låge: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Alarm ved uvedkommende indtrængen: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Alarm ved høj vandstand: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Skadedyrssikring ved udluftning: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Beskyttet ventilationsåbning: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Udv. Vedligeholdelse af bygning:   God: Acceptabel: Dårlig: 

Dato for seneste indvendige inspektion:      

Bemærkninger: 

Udpumpning styres med trykstyring 
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LEDNINGSNET 

Karakter af tegningsmateriale (f. eks. digitalt): ledningsnettet er digitaliseret fuldstændigt. 

RENTVANDSLEDNINGER (forsyningsnettet): 

Samlet længde: 148 km 

Sektionering: nej 

Alder på udpumpningsanlæg: Det er fra 2012 

Materiale:  ca. tal Støbejern 3%, alm.jern 3 %, PEL  25 %, PVC 68 %  

Årligt tab på ledningsnet (m³): 8,3 % (2021) – tabet er faldende 

Natforbrug (m³/time): 10 m3/t 

Er der etableret sikring mod tilbageløb hos 
relevante virksomheder m.fl. 

Hvideland 

Er der brandhaner på ledningsnettet: Ja 

Bemærkninger: 

Hele ledningsnettet er forbundet – der er ikke etableret zone-opdeling 

Brandhanerne nedlægges i samarbejde med beredskabet 

Trykforøgningssektion: Ja: Nej: 

x 

   

Trykreduktionssektion: Ja: Nej: 

x 
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Brønde på ledningsnettet: Ja: Nej: 

x 

God: Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsbrønde: Grønnesse ledningen 

 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
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INDVINDING Skema 5.1 

BORING: 

 

DGU NR.: 186.308  T4 
 

Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):3  

Indhegning/afgrænsning: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: Ja: x Nej: God: x  Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde 
(BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: 6 m til hegn. Der var tydelig afgrænsning af dyrkningen af nabomarken, så afstanden blev 

overholdt. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):        Tørbrønd (   ) / Overbygning ( x ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
  

Over 
terræn: 
x 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej:  God: Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:   God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde 
og disses dimensioner overholdt: 
 

Ja: x Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

                                                
3 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Terrænfald fra bygværk: Ja: Nej:x God: Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja:x Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Der mangler lidt sand eller egentlig afstøbning omkring forerør, afløbsrør og rørgennemføringer. 

Der var snegle inde i boringshuset 

  

 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over terræn: Ja: x Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. insektnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 

Max. Ydelse er 3 m3/t – boringen forventes nedlagt indenfor 3-5 år. 
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INDVINDING Skema 5.2 

BORING:  

 

DGU NR.: 186.445  T6 

 

Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) 

Ligger i skov. Ingen hegn. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):4  

Indhegning/afgrænsning: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: 

 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd ( x ) / Overbygning (   ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
x 
  

Over 
terræn: 
 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
4 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 
 

Ja: Nej: x God: Acceptabel: Dårlig: x 

Terrænfald fra bygværk: Ja: (x) Nej:  God: Acceptabel: x Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger:  Der var meget langt ned til første trin. Boringen bør føres op over terræn, hvis den bibeholdes 

Der var mange snegle og insekter i brønden. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 

Boringen forventes nedlagt indenfor 3-5 år 
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INDVINDING Skema 5.3 

BORING: 

 

DGU NR.:  186.444  T7 

 

Fredningsbælte:  

Ligger i skov. Uden hegn. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):5  

Indhegning/afgrænsning: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: Nej: x God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej:  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd (   ) / Overbygning ( x ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
  

Over 
terræn: 
x 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: Nej: x God:  Acceptabel: x Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej:  God: Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
5 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Der er støbt omkring rør m.m. i bunden af boringshuset. Der ses ingen dyr eller insekter i boringshuset. 

 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger:  

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 

Boringen forventes nedlagt indenfor 3-5 år. 
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INDVINDING Skema 5.4 

BORING: DGU NR.: 186.399   U2 

Fredningsbælte:  

Boring ligger indhegnet i industriområde. Indhegningen brugs også til mindre oplag af rør. 

 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):6  

Indhegning/afgrænsning: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: Mindre end 25 m til skel til virksomheder. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd (   ) / Overbygning ( x ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
  

Over 
terræn: 
x 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / 

terror: 

Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej:  God: Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel:  Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

                                                
6 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 
 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Boringen var lige blevet udsyret og der er foretaget tilbagestøbning. Boringen er indrettet med niveaubestemte 

prøvetagninger. Dette vil blive indberettet til Jupiter. 

 

Der mangler lidt sand eller egentlig afstøbning omkring forerør, afløbsrør og rørgennemføringer. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 
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INDVINDING Skema 5.5 

BORING: 

 

DGU NR.: 186.370  U3 

 

Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) 
Boring ligger i industriområde. Helt tæt på bygning (adm.lokaler), og P-plads med aktuel lav benyttelse. 
 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):7  

Indhegning/afgrænsning: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 
Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Er 10 m bælte udlagt og 
afgrænset: 

Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: Nej: x God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: 
Risiko for brug af sprøjtemidler på P-plads og i beplantningsbælte langs bygningen. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd ( x ) / Overbygning (   ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   
) 
Boringsrørafslutning:  Under 

terræn
: 
 x 

Over 
terræn
: 
 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Alarmsikring mod hærværk / 
terror: 

Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: x Nej: God: x  Acceptabel: Dårlig: 
Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 
 

Ja:  Nej: x God:  Acceptabel: Dårlig: x 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Renholdt og ryddeligt: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

                                                
7 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Bemærkninger: 
Bund af brønd ca. 2 m under terræn. Der var meget stor afstand mellem trin i brønden. 
Der var meget spindelvæv og andre insekter i brønden. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Angivelse af pejlepunkt: Top pejlestuds 
 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 
Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 
 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  
Alder på indpumpningsanlæg:  
Materiale:  
Bemærkninger: 
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INDVINDING Skema 5.6 

BORING:  

 

DGU NR.: 186.674   U4  

 

Fredningsbælte:  

Ligger indhegnet mellem marker. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):8  

Indhegning/afgrænsning: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: Raps mod øst, men udenfor 25 meter 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd (   ) / Overbygning ( x ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
  

Over 
terræn: 
x 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej:  God: Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: (x) Nej:  God: Acceptabel: x Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: Nej: x God: Acceptabel: Dårlig: x 

Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:   God: Acceptabel: Dårlig: 

Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af 
brønde og disses dimensioner overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
8 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Renholdt og ryddeligt: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

Bemærkninger: 

Der var meget kondens i overbygningen, det er tydeligt på det rustne forerør, at det forekommer indimellem. 

Varmeovnen er ikke tilstrækkelig eller ikke anvendt. 

Forerørsforseglingen er foretaget med silikoneskum, det vurderes ikke at være tilstrækkeligt 

Rørgennemføringerne i bunddækket er ikke tætnet, og der er almindelig jord i hullerne. Dette medfører lettere 

adgang for myrer og snegle, og derudover betyder det også en øget fugtighed i overbygningen. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: Nej: x God: Acceptabel:  Dårlig: x 

Udluftningsstuds afsluttet over terræn: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. insektnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 
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INDVINDING Skema 5.7 

BORING: 

 

DGU NR.: 185.089    L5 

 

Fredningsbælte:  

Boring ligger bynært, men til fredet område. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):9  

Indhegning/afgrænsning: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej:  Størrelse: 

Bemærkninger: Ligger optil udyrket område. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd ( x ) / Overbygning (  ) / Hus (  ) i vandværksbygning (  ) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
 x 

Over 
terræn: 
 

    

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: (x) Nej: God:  Acceptabel: x Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt:  

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
9 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: (x) Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Heltstøbt glasfiber brøndkammer (Brøker). 

Der var lidt insekter i bunden af brønden. 

Mangler rør for bundventilation af brønden. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs (gul prop). 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 
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INDVINDING Skema 5.8 

BORING: 

 

DGU NR.: 185.109   L6 

 
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) 

Boring ligger i fredet område, men nær boliger. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):10  

Indhegning/afgrænsning: Ja: x Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: Krat afgrænser boringsområdet. 

 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd ( x ) / Overbygning (   ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
 x 

Over 
terræn: 
 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
10 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej:  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Helstøbt glasfiber brøndkammer (Brøker). 

 

Mangler rør for bundventilation af brønden. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God:x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 
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INDVINDING Skema 5.9 

BORING:  

 

DGU NR.: 185.083  L4 

 

Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) 

Boring i indhegning tæt på boliger og Lynæs Fort. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):11  

Indhegning/afgrænsning: Ja: x Nej: God: Acceptabel:x Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: 

Hegn uden lås. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd (  ) / Overbygning ( x ) / Hus (  ) i vandværksbygning (  ) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
  

Over 
terræn: 
x 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: x Nej:  God: x Acceptabel:  Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
11 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: Der var ikke tætnet omkring forerør og afgangsrør. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt:  

Overkant af studs og automatisk pejling. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 
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INDVINDING Skema 5.10 

BORING: 

 

DGU NR.: 185.040   L3 

  

Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) 

Ligger på tidligere Lynæs Vandværk, nær boligområde og fredet strandeng. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):12  

Indhegning/afgrænsning: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: Haver mindre end 25. fra boring. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd ( x ) / Overbygning (   ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
 x 

Over 
terræn: 
 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
12 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 

Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Smal kegleformet brønd. Tydelig rust på jernrør på ”afgang”. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: 

Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 

Boringen forventes nedlagt indenfor 3-5 år 
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INDVINDING Skema 5.11 

BORING:  

 

DGU NR.: 185.013   L1 

 

Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale). Ligger inden for indhegningen til tidligere Lynæs Vandværk. 

Boring helt tæt på tidligere vandbehandlingsbygning. Ligger klemt tæt på skel til boliger. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):13  

Indhegning/afgrænsning: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej:  God: x Acceptabel:  Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej:  Størrelse: 

Bemærkninger: 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd ( x ) / Overbygning (   ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
 x 

Over 
terræn: 
 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: x Nej:  God: x Acceptabel:  Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: Nej: x God: Acceptabel: Dårlig: x 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
13 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Der ses tegn på vandindtrængning 10-15 cm over gulv. Bundflancen på forerørsafslutningen er meget tæt på 

gulv. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: Top pejlestuds 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja:  Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: Der ses meget rust/okker i bunden af brønden. 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 

Boringen forventes nedlagt indenfor 3-5 år 
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INDVINDING Skema 5.12 

BORING: 

 

DGU NR.: 185.066  L 2 

 

Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) 

Boring inden for indhegningen til tidligere Lynæs Vandværk. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):14  

Indhegning/afgrænsning: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: 

Ligger ud til fredet strandeng. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd ( x ) / Overbygning (   ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
 x 

Over 
terræn: 
 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: Acceptabel: Dårlig: 

Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 

Ja: (x) Nej: God: Acceptabel: x Dårlig: 

                                                
14 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: Der er langt til første trin fra boringskant. 

 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel:  Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 

Boringen forventes nedlagt indenfor 3-5 år 
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INDVINDING Skema 5.13 

BORING: 

 

DGU NR.: 186.888   G 1 

 

Fredningsbælte: 

Ligger i skov uden indhegning 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):15  

Indhegning/afgrænsning: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: Nej: x God: Acceptabel :x Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God :x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: 

Ligger i skov. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd (   ) / Overbygning ( x ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn
: 
  

Over 
terræn: 
x 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / 

terror: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja :x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
15 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger:  

Boringen er blevet oparbejdet i 2022 og der er foretaget tilbagestøbning. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: 

Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: Nej: x God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Udluftning på pejlerør. 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 
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INDVINDING Skema 5.14 

BORING: 

 

DGU NR.: 186.890   G2 
 
 

Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) 

Boring ligger i skov uden indhegning. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):16  

Indhegning/afgrænsning: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: Ligger i skov. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd (   ) / Overbygning ( x ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
  

Over 
terræn: 
x 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
16 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 
 

Ja: x Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej:  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: (x) Nej: God:  Acceptabel: s Dårlig: 

Bemærkninger: Udluftning på pejlerør. 

Der var snegle inde i boringshuset. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja:  Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over terræn: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. insektnet: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Bemærkninger: 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 
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INDVINDING Skema 5.15 

BORING: 

 

DGU NR.: 186.867   G3 

 

Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) 

Boring ligger i skoven uden indhegning. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):17  

Indhegning/afgrænsning: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: 

Ligger i skov. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd (   ) / Overbygning ( x ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørsafslutning:  Under 
terræn: 
  

Over 
terræn: 
x 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: x Nej:  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja :x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
17 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Med udluftning på pejlerør. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: 

Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: Nej: x God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 
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INDVINDING Skema 5.16 

BORING: 

 

DGU NR.: 186-916  G 4 
 

 
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) 

Boring ligger i skoven uden indhegning. 

Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):18  

Indhegning/afgrænsning: Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 

Ja: Nej: x God: Acceptabel: x Dårlig: 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er der udlagt boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: x Nej: Størrelse: 

Bemærkninger: 

Ligger i skov. 

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):         Tørbrønd (   ) / Overbygning ( x ) / Hus (   ) i vandværksbygning (   

) 

Boringsrørafslutning:  Under 
terræn: 
  

Over 
terræn: 
x 

   

Aflåst dæksel eller lem: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er brønden tør?: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

                                                
18 Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
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Forerørsforsegling: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Tætte rørgennemføringer: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Råvandspumpes ydeevne og 
strømforbrug: 

  God: x Acceptabel: Dårlig: 

Er arbejdsmiljøregler omkring 
udformning af brønde og disses 
dimensioner overholdt: 
 

Ja: (x) Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Terrænfald fra bygværk: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Renholdt og ryddeligt: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

De elektriske installationer er placeret meget tæt på boringens opbygning, hvilket kan gøre det svært at 

vedligeholde og tilse boringen. 

BORING / BRØND 

Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Pejlemulighed: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Angivelse af pejlepunkt: 

Overkant af studs. 

Prøvetagningshane: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Vandtæt aflukning af borerør: Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: x Nej: God: x Acceptabel: Dårlig: 

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja: Nej: x God: x Acceptabel: Dårlig: 

Bemærkninger: 

Der var påsat udluftning på pejlerør. 

RÅVANDSLEDNINGER 

Samlet længde:  

Alder på indpumpningsanlæg:  

Materiale:  

Bemærkninger: 

 
 


